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Dodatkowy WLZ dla rozdzielnig

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszecz  ul.

Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Dostosowanie gtéwnego budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie

Sp. z 0.0.

do wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej w zakresie warunkow ewakuacji
Goleniow 72-100, ul. Nowogardzka 2  Nr dzialki 212; obreb 3 Goleniow

INWESTOR:

zasilajacej obwody el. w strefie
Przewdd Cu izolowany 2 x 2,5 mm?

3

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1 72-100 Goleniow

OPRACOWANIE

T WYKONAWCZY  BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

odpornosci oghiowej 1,5-godzinnej

RYSUNEK:

R,

RTERU

NR RYSUNKU:

E1.2

SKALA:

1:100

PROJEKTOWAL:

WLFatousz AMBROZIAK

NR UPRAWNIEN:
T210/256/76

DATA | PODPIS:

B801-2014

SPRAWDZIL.

inz. Roman KWIATEK

NR UPRAWNIEN:
WBPP-NB-T210/6/82

DATA | PODPIS:

8-01-2014
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