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- zawór odcinający kulowy do gazów medycznych

- Tlen (O2)

- Próżnia (VAC)

- Powietrze 5bar (AIR5)

LEGENDA:

- oznaczenie pionu (istniejącego)

P1

- natynkowa tablica poboru gazów w standardzie AGA

- natynkowa skrzynka zaworowo-kontrolna MGG z sygnalizatorem SBG (wymaga doprowadzenia zasilania 24V DC)

- Istniejące instalacje
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- panel nadłóżkowy (O2, AIR, VAC)
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